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Escala 1:5
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MATERIAL

Acero galv.

Espárrago W Ø¾"  L=420mm
con 4 tuercas, arandelas planas y de presión

REFERENCIAS.-

NOTA: MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS
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N°

1

TIPO

1

4

2

CANT. 

1

Pino postizo (2 x PNL 45-45-5 según din 1028)

PNL 75-75-10 según   DIN 1028
L=1800mm
PNL 75-75-10 según   DIN 1028
L=1800mm

Amarre en línea secundaria
Suspensión en línea principal
El perfil PNL 75-75-10 se podrá sustituir por PNL 3 " x 3 " x 3/8" 

MODIFICACIONES A LA VERSION 08/03
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN ESPARRAGO Ø¾"
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GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
                                                   PROYECTOS Y NORMALIZACION

CRUCETA  DERIVACION  CON CUT OUT
HERRAJES P/ LINEAS AEREAS  6 Y 15kV COL. S/AGUJEROS
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